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Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
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Prüfdatum:Auftraggeber:
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18.05.2009Lahnau Akustik GmbH

19,1

Fläche des Prüfmaterials:

Volumen des Hallraums: 

Frequenz αp

11,61

204,6

Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Relative Luftfeuchtigkeit: 

0,50

Temperatur: 

Aufbau: 24 Mikropor G Lamellen in 8 Reihen,
375mm Achsabstand und 187mm Abstand zum Rahmen,
Stirnseitiger Abstand zwischen den Lamellen ca. 40mm und zwischen Lamellen und Rahmen ca. 20mm,
Format L x H x B = 1250mm x 400mm x 18mm,
Gewicht pro Lamelle: 4,80kg

Objekt: Mikropor G Lamelle, 1250mm x 400mm x 18mm, Fa. Lahnau Akustik GmbH
Lamelle in Rahmen geprüft
Rahmenhöhe 400mm
Fuge zwischen Rahmen und Boden abgeklebt

Messung der Schallabsorption im Hallraum
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